
市町村等名 浄水場等名 試料採取日
セシウム134測定

結果(Bq/kg)

セシウム137測定

結果(Bq/kg)

合計測定結果

(Bq/kg)

セシウム134検出

限界値(Bq/kg)

セシウム137検出

限界値(Bq/kg)

盛岡市 沢田浄水場 R1.9.17 不検出 不検出 不検出 20 19

盛岡市 米内浄水場 R1.9.18 不検出 26 26 21 18

盛岡市 新庄浄水場 R1.9.17 不検出 不検出 不検出 15 15

盛岡市 中屋敷浄水場 R1.9.17 不検出 不検出 不検出 13 19

遠野市上水道 高室浄水場 R2.3.2 不検出 33 43 10 10

一関市 脇田郷浄水場 R1.6.18 不検出 14 14 12 13

一関市 脇田郷浄水場 R1.9.18 不検出 28 28 11 8.7

一関市 脇田郷浄水場 R1.12.18 不検出 不検出 不検出 16 14

二戸市上水道 堀野浄水場 R2.3.12 不検出 9.4 9.4 8.3 8.3

岩手中部水道企業団 岩手中部浄水場 R1.5.20 不検出 不検出 不検出 13 16

岩手中部水道企業団 竹中浄水場（東和） R1.5.21 不検出 不検出 不検出 17 11

岩手中部水道企業団 北上川浄水場 R1.6.3 不検出 不検出 不検出 17 18

岩手中部水道企業団 高円万寺浄水場 R1.10.20 不検出 不検出 不検出 11 13

岩手中部水道企業団 大迫中浄水場 R1.10.30 不検出 不検出 不検出 14 15

岩手中部水道企業団 北上川浄水場 R1.12.12 不検出 不検出 不検出 16 14

奥州金ケ崎行政事務組合 たんこう浄水場 H31.4.24 不検出 41 41 13 15

奥州金ケ崎行政事務組合 たんこう浄水場 H31.4.24 不検出 不検出 不検出 11 13

奥州金ケ崎行政事務組合 たんこう浄水場 R1.5.20 不検出 14 14 8.6 12

奥州金ケ崎行政事務組合 たんこう浄水場 R1.9.19 不検出 39 39 15 13

奥州金ケ崎行政事務組合 たんこう浄水場 R1.9.19 不検出 不検出 不検出 14 17

※ 遠野市については、一方のセシウムが検出下限値未満（不検出）の場合は、その検出下限値を用いてセシウム合計値を算出しています。


