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鷹生ダム管理用発電設備復旧工事

 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同
 院発行の2万5千分の１地形図を使用したものである。（承認番
 号　平19総使、第186-22368号）」
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１．管理用発電の概要 

管理用発電の諸元                 管理用発電全景   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．管理用発電の浸水状況  

 

 

 

諸 元 

発 電 所 名 鷹生ダム管理用発電所 

定 格 出 力 最大 280kW 

発 電 機 形 式 横軸三相交流同期発電機 

年間発生電力量 1,682MWh／年 

水 車 形 式 横軸フランシス水車 

使 用 水 量 最大 0.80m3／s 

有 効 落 差 最大 44.22m 

発電機端電圧 400V 

送 電 端 電 圧 6,600V 

浸水位置 

利水放流設備は浸水被害なし 地下浸水 

水車発電機復旧は別工事 
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鷹生ダム発電所 システム構成図

１階 機側伝送装置（浸水被害なし）

１階 監視制御盤、自動制御盤（浸水被害なし）

地階 水車制御盤、サイリスタ盤、電動サーボ盤
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