
業務委託名 施設総合管理所ほか清掃業務委託
施設総合管理所、四十四田発電所、
岩洞第一発電所、岩洞第二発電所位置図

図面番号 1

施　設　総　合　管　理　所

岩　手　県　企　業　局

図名

四十四田発電所

岩洞第二発電所



業務委託名 施設総合管理所ほか清掃業務委託
図名 御所発電所位置図

図面番号 2

施　設　総　合　管　理　所

岩　手　県　企　業　局



業務委託名 施設総合管理所ほか清掃業務委託

図名
北ノ又発電所、北ノ又第二発電所
松川発電所、柏台発電所位置図

図面番号 3
岩　手　県　企　業　局

施　設　総　合　管　理　所

北ノ又第二発電所

北ノ又発電所





業務委託名

図  名

図面番号

施 設 総 合 管 理 所

施設総合管理所ほか清掃業務委託

早池峰発電所 位置図

5

岩 手 県 企 業 局

早池峰発電所



業務委託名

図  名

図面番号

施設総合管理所ほか清掃業務委託

簗川発電所 位置図

6

岩 手 県 企 業 局

施 設 総 合 管 理 所

簗川発電所



25 000

5 000

5 000

5 000 5 000

5 000 5 000 5 0005 000 5 000

5 000 5 000

5
 0

0
0

7 000 2 000 3 000 3 350 3 650 1 000

2 000 8 000

10 000

25 000

300

10
 5

0
0

1
9 

5
0
0

3
 0

00
2 

00
0

4 
00

0

9 
00

0

10
 5

0
0

1
9 

5
00

4
 0

0
0

9 
00

0

3
 8

0
0

1
 2

00Ｃ

Ｂ

Ａ

1 2 3 4 5 6

ピット

機械室

物品庫

ピット

スチール製書架

スチール製書架

テラス

タテ樋

更衣室

1 
00

0

玄関2

風除室2

（下部ピット）

下
足
箱

靴洗

男
子
便
所

女子

Ｐ.Ｓ

階段室

女子

甲種防火戸
常時閉鎖

甲種防火戸
煙感知器連動

甲種防火戸
常時閉鎖

廊　下

ホール 靴洗

風除室1

玄関1

ＵＰ

花壇

花壇

事務室

湯沸

食器戸棚

Ｅ.Ｓ

花壇
タテ樋

凡　例

コンクリート間仕切

コンクリートブロック（ア）150Ｍ／Ｍ

軽量鉄骨間仕切90型

木間仕切

シャッター

便所

スライドキャビネット

1　階　平　面　図 S=1/200

更衣室

剥離、洗浄、樹脂ワックス仕上

ドライ仕上

施設総合管理所

業務委託名

図　名

図面番号

岩　手　県　企　業　局

7

1　階　平面図

施設総合管理所ほか清掃業務委託



25 000

14 400

10 000

5 000 5 000 5 0005 000 5 000

15 000

3 
50

0

2 600 3 350 2 150 2 500

10 000

25 000

300

10
 5

0
0

19
 5

0
0

9
 0

0
0

3
 0

0
0 19
 5

0
0

9
 0

0
0

Ｃ

Ｂ

Ａ

1 2 3 4 5 6

搬入口

バルコニー

バルコニー

制御室

階段室

甲種防火戸
常時閉鎖

甲種防火シャッター

煙感知器連動

ホール

喫煙室

ＵＰ

温水器位置

窓下戸棚

機械室

斜線部分：フリーアクセスフロアーボーダー部分（詳細ハ別図）

空調機架台（詳細ハ別図）

Ｅ.Ｓ

ルーフドレイン
ＤＮ

2
 9

0
0

2
 9

00
2
 7

0
0

7
 5

0
0

300

1 500

書庫

応接室

Ｐ.Ｓ

Ｐ.Ｓ

湯沸 休養室

脱衣室

電気

シャワー室

ベット

収納棚
ドレイン

男
子
便
所

屋　上

2　階　平　面　図 S=1/200

施設総合管理所

業務委託名

図　名

図面番号

岩　手　県　企　業　局

8

2　階　平面図

施設総合管理所ほか清掃業務委託

剥離、洗浄、樹脂ワックス仕上

ドライ仕上



ルーフドレイン：ステンレス防水用ルーフドレインφ100用

（防塵用ステンレス金網付）

笠木：アルミ既製笠木Ｗ＝300Ｍ／Ｍ

ハッチ

1／50 1／50
屋上

屋上：コンクリート金ゴテ押工ノ上断熱材（スタイロフォーム）（ア）50Ｍ／Ｍノ上

ステンレス防水（ア）0.4Ｍ／Ｍ（全溶接工法）（ＳＵＳ　304）

ドレイン

25 000

5 000 5 000

10 60014 400

14 400

9
 
0
0
0

2 600 3 350

5 000

4 650

25 000

1
0
 
5
0
0

1
9
 5
0
0

9
 
0
00

1
0
 
5
00

9
 
3
0
0

Ｃ

Ｂ

Ａ

1 2 3 4 5 6

搬入口

バルコニー

バ
ル
コ
ニ
ー

資料室

階段室

甲種防火戸
常時閉鎖

甲種防火戸シャッター
煙感知器連動

ホール

窓下戸棚

Ｅ.Ｓ

ＤＮ

2
 7
0
0

7
 
50
0

1 500

大会議室

Ｐ.Ｓ

Ｐ.Ｓ

湯沸

静養室

押入タラップ

踏込

下足箱

分電盤位置

スクリーン付スチール引分黒板
L=3600

男
子
便
所

5 000 5 000

300

1 500 1 500 1 50025 000

1 6

Ｃ

Ａ

19
 
5
0
0

3　階　平　面　図 S=1/200

屋　根　伏　図 S=1/200

小会議室資料室資料室

施設総合管理所

業務委託名

図　名

図面番号

岩　手　県　企　業　局

9

3　階　平面図・屋根伏図

施設総合管理所ほか清掃業務委託

剥離、洗浄、樹脂ワックス仕上

ドライ仕上



ＡＤＷ

4

ＡＤＷ

1
符 号 数

位 置

形 態

寸 法

形 式

材 種

仕 上

硝 子

錠

丁 番

その他

備 考

1 1 1 1 1 2
ＡＤＷ

2

ＡＤＷ

3

ＡＤ
1

ＡＤ
2

風 除 室 １ 風 除 室 １ 風 除 室 2 風 除 室 2 事 務 室 制 御 室 ， 資 料 室

両袖嵌メ殺シ引分ケドア（自動ドア）　見込100Ｍ／Ｍ

アルミ

ドア部分：強化硝子（ア）12Ｍ／Ｍ、両袖フロート（ア）8Ｍ／Ｍ

自動ドアスイッチ：熱線スイッチ（天井埋込型）

仝 左

仝 左

自動ドアスイッチ：電磁マットスイッチ

両開框ドア

仝 左

フロート（ア）8Ｍ／Ｍ

フランス落シ、シリンダー錠

フロアヒンジ

ドアハンドル

附属品一式 仝 左

仝 左

仝 左

フランス落シ、シリンダー錠

仝 左

仝 左

外倒シ排煙ランマ：嵌メ殺シ窓付片開フラッシュドア見込70Ｍ／Ｍ

アルミ

フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋Ａ6＋フロート（ア）5Ｍ／Ｍ

シリンダー錠

ドアチェック、オペレーター

ステンレス丁番

外倒シ排煙ランマ：嵌メ殺シ片引窓付片開フラッシュドア見込70Ｍ／Ｍ

仝 左

一部フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋Ａ6＋網入トーメイ（ア）6.8Ｍ／Ｍ（乙防部分）

シリンダー錠、クレセント

仝 左

仝 左

2
 
4
0
0

2
 
1
3
4

2
6
6

785 50 50 7851 730

3 400

Ｆｉｘ Ｆｉｘ

2
 
4
0
0

2
 
1
3
4

2
6
6

785 50 50 7851 730

3 400

Ｆｉｘ Ｆｉｘ

2
 
10
0

1 800

2
 
10
0

1 800

Ｆｉｘ

Ｆｉｘ

2
 9
0
0

2
 1
0
0

1
0
0

7
0
0

800 70 1 580

2 450

1
 
0
0
0

1
 
5
00

10
04
0
0

Ｆ，Ｌ1
0
0

Ｆｉｘ

Ｆｉｘ

2
 8
0
0

2
 0
0
0

1
0
0

7
0
0

800 70 2 100

7 100

1
 
0
0
0

1
 
5
00

10
04
0
0

3Ｆ，Ｌ2
0
0 2Ｆ，Ｌ

70 4 060

Ｆｉｘ

（内観図）

金

物

施設総合管理所

業務委託名

図　名

図面番号

岩　手　県　企　業　局

10

建具表1

1 1 1ＡＷ
2

ＡＷ
1

ＡＷ
3

嵌メ殺シ窓　見込100Ｍ／Ｍ

アルミ

フロート（ア）6Ｍ／Ｍ＋Ａ6＋フロート（ア）6Ｍ／Ｍ

オペレーター

外倒シ排煙ランマ付：嵌メ殺シ片引窓見込70Ｍ／Ｍ

フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋Ａ6＋フロート（ア）5Ｍ／Ｍ

クレセント

オペレーター

ステンレス丁番

仝 左

手スリ取付補強材

仝 左

フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋Ａ6＋フロート（ア）5Ｍ／Ｍ ※　部分　フロート（ア）3Ｍ／Ｍ＋Ａ6＋型板（ア）4Ｍ／Ｍ

フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋Ａ6＋フロート（ア）5Ｍ／Ｍ

クレセント

オペレーター

ステンレス丁番

手スリ取付補強材

アルミ

外倒シ排煙ランマ付嵌メ殺シ片引窓　見込70Ｍ／Ｍ 仝 左

仝 左

仝 左

仝 左

仝 左

仝 左

フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋

Ａ6＋フロート（ア）5Ｍ／Ｍ

ＡＷ
5

フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋Ａ6

＋網入トーメイ（ア）6.8Ｍ／Ｍ

仝 左

仝 左

仝 左

仝 左

仝 左

仝 左

仝 左

Ｆｉｘ Ｆｉｘ

Ｆ，Ｌ

Ｆｉｘ Ｆｉｘ Ｆｉｘ ＦｉｘＦｉｘ

2 800

3
 
0
0
0

Ｆｉｘ

2 
0
0
0

1
 5
0
0

4
0
0

1
 0
0
0

8 200

4 065 70 4 065

1
0
0

2 
0
0
0

1
 5
0
0

4
0
0

1
 0
0
0

1
0
0

Ｆ，Ｌ

16 600

4 097.5 4 097.5 4 097.5 4 097.570 70 70

※

応接室　，事務室　，会議室 事務室　，書庫　，会議室

Ｆｉｘ Ｆｉｘ

4 097.5 4 097.570 70

Ｆｉｘ Ｆｉｘ

4 097.5 4 097.570

16 600

2
 
00
0

1
 
50
0

4
0
0

1
 
00
0

1
0
0

Ｆ，Ｌ

Ｆｉｘ2
 
00
0

1
 
50
0

4
0
0

1
0
0

1
 
00
0

Ｆ，Ｌ

Ｆｉｘ2
 
00
0

1
 
50
0

4
0
0

1
0
0

1
 
00
0

Ｆ，Ｌ

3 500 4 700

仝 左

仝 左

仝 左

仝 左

仝 左

会議室　，静養室

形 式

材 種

仕 上

ホ ー ル 事 務 室 応 接 室 　 ， 休 養 室 　 ， シ ャ ワ ー 室

仝 左 仝 左 仝 左

硝 子

丁 番

その他

備 考

金

物

錠

符 号 数

位 置

形 式

材 種

仕 上

硝 子

丁 番

その他

備 考

金

物

錠

符 号 数

位 置

1 1 2ＡＷ
5

ＡＷ
4

ＡＷ
5 1 2ＡＷ

6
ＡＷ
6

形 態

寸 法

形 態

寸 法

メーカー指定錠

8
00

2
0
0

硝子：乙防部分

施設総合管理所ほか清掃業務委託

9
2
0

520 520

92
0

950

1000

950 950 950



符 号 数

位 置

形 態

寸 法

形 式

材 種

仕 上

硝 子

錠

丁 番

その他

備 考

1 2

事 務 室 ， 資 料 室 男 子 便 所

仝 左

仝 左

金

物

フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋Ａ6＋フロート（ア）5Ｍ／Ｍ

オペレーター

制御室　，資料室

形 式

材 種

仕 上

硝 子

丁 番

その他

備 考

金

物

錠

符 号 数

位 置

形 式

材 種

仕 上

硝 子

丁 番

その他

備 考

金

物

錠

符 号 数

位 置

形 態

寸 法

形 態

寸 法

3ＡＷ
8

外倒シ排煙ランマ：嵌メ殺シ付片引窓　見込70Ｍ／Ｍ

アルミ

フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋

Ａ6＋フロート（ア）5Ｍ／Ｍ

ＡＷ
8

フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋Ａ6

＋網入トーメイ（ア）6.8Ｍ／Ｍ

クレセント

オペレーター

ステンレス丁番

手スリ取付補強材

Ｆｉｘ2 
00

0

1
 5

0
0

4
00

1
 0

00

10
0

4 100

Ｆ，Ｌ

Ｆｉｘ2 
00

0

1
 5

0
0

4
00

1
 0

00

10
0

2 100

Ｆ，Ｌ

事 務 室 ， 資 料 室

2 4ＡＷ
10

Ｆ，Ｌ

Ｆｉｘ

9
00

40
0

4
00

1 
40

0

10
0

500

フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋

Ａ6＋フロート（ア）5Ｍ／Ｍ

仝 左

仝 左

仝 左

仝 左

フロート（ア）3Ｍ／Ｍ＋

Ａ6＋型板（ア）4Ｍ／Ｍ

ＡＷ
10

フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋Ａ6

＋網型（ア）6.8Ｍ／Ｍ

嵌メ殺シ付辷リ出シ窓　見込70Ｍ／Ｍ

仝 左

カムラッチ

メーカー仕様品

Ｆ，Ｌ

Ｆｉｘ

1
 2

00

5
50

55
0

8
00

10
0

600

仝 左

仝 左

仝 左

仝 左

仝 左

3 3ＡＷ
112 2ＡＷ

7
ＡＷ
7

Ｆｉｘ Ｆｉｘ

87
0

2 300

方立カバー、アルミ
軽量形鋼ステンレス

150×30×30×1.5
（サッシ取合コーキング充填）

1

嵌メ殺シ窓　見込70Ｍ／Ｍ

Ｆｉｘ Ｆｉｘ

2
 0

0
0

1 
00

0
1 

00
0

2 300

軽量形鋼ステンレス150×30×30×1.5

（サッシ取合コーキング充填）

裏側：アルミカバー共

2

嵌メ殺シ付突出シ窓　見込70Ｍ／Ｍ

仝 左

仝 左

更衣室，機械室，物品庫 階 段 室 階 段 室事 務 室 ， 資 料 室

Ｆｉｘ

8 600

Ｆ，Ｌ

2 
00

0

1 
50

0
40

0

10
0

1
 0

0
0

Ｆｉｘ

ノミ乙防（フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋Ａ6ＡＷ
14 ＋網入トーメイ（ア）6.8Ｍ／Ｍ

1 1ＡＷ
14

事 務 室 ， 資 料 室

外倒シ排煙ランマ付嵌メ殺シ片引窓　見込70Ｍ／Ｍ

アルミ　　軽量形鋼ステンレス（ヘアーライン）

オペレーター

ステンレス丁番

フロート（ア）3Ｍ／Ｍ＋Ａ6＋フロート（ア）3Ｍ／Ｍ

アルミ　　軽量形鋼ステンレス（ヘアーライン）

ＡＷ
14

ハ右半分（外観）
フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋Ａ6

＋網入トーメイ（ア）6.8Ｍ／Ｍ

ステンレス丁番

Ｆｉｘ

1
 2

00

3 100

2 
00

0

800

1

玄 関

1

シ ャ ワ ー 室

嵌メ殺シ窓　見込100Ｍ／Ｍ

アルミ

フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋Ａ6＋フロート（ア）5Ｍ／Ｍ

片引ドア　見込70Ｍ／Ｍ

アルミ

腰：型板（ア）4Ｍ／Ｍ

上：フロート（ア）3Ｍ／Ｍ

2
 4

0
0

1 600

2 
00

0

800

2 
00

0

800

2 
00

0

800

2 
30

0

1 600

2 
20

0

1 400

1
0
0 Ｆ，Ｌ

甲種防火戸
常時閉鎖

1

機 械 室

1

ポ ン プ 室

スチール

沓摺ステンレス、ドアチェック

ピボットヒンジ

Ｆ，Ｐ（4）

フランス落シ、グレモン錠

両開キフラッシュドア（エアタイト）

Ｏ，Ｐ（2）

グレモン錠

片開キフラッシュドア（エアタイト）

2 
00

0

800

甲種防火戸
常時閉鎖

戸当リ

仝 左

仝 左

仝 左
沓摺ステンレス、

ドアチェック（ストッパーナシ）

仝 左

空　錠

Ｏ，Ｐ（2）

仝 左

片開キフラッシュドア 仝 左

仝 左

Ｏ，Ｐ（2）

シリンダー錠

仝 左

仝 左

戸当リ

1 3 1

スチール

ピボットヒンジ

Ｏ，Ｐ（2）

両開キフラッシュドア

シリンダー錠、ケースハンドル、フランス落シ

3

事務室，機器室，資料室

1 
20

0
60

0

600

20
0

Ｆ，Ｌ 2Ｆ，Ｌ
3Ｆ，Ｌ

2 
70

0

3 150

甲種防火シャッター

煙感知器連動

沓摺ステンレス

ピボットヒンジ

Ｆ，Ｐ（4）

両開キフラッシュドア（エアタイト）

スチール

Ｏ，Ｐ（2）

ステンレス丁番

ケースハンドル

片開キ点検口

仝 左

フランス落シ、グレモン錠

180°開放式

重量シャッター

仝 左

焼付塗装

付属品一式

3

女子便所，湯沸

2 2

階 段 室
2 

70
0

2 800

甲種防火シャッター

煙感知器連動

Ｆｉｘ2 
00

0

1
 5

0
0

4
00

1
 0

00

10
0

4 400

Ｆ，Ｌ

仝 左

仝 左

仝 左

仝 左

1

階 段 室

屋　上

70
0

700

1ＳＴＨ

1

屋 上

アームストッパー　　取手

ステンレス丁番

ヘアーライン仕上

点検用ハッチ

ステンレス

クレセント

オペレーター

ステンレス丁番

手スリ取付補強材

アルミ

外倒シ排煙ランマ付嵌メ殺シ片引窓　見込70Ｍ／Ｍ

フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋

Ａ6＋フロート（ア）5Ｍ／Ｍ

ＡＷ
5

フロート（ア）5Ｍ／Ｍ＋Ａ6

＋網入トーメイ（ア）6.8Ｍ／Ｍ

カムラッチ

機 械 室 階 段 室 物 　 入

ＳＤ
5

ＡＷ
8

ＡＷ
9

ＡＷ
10

ＡＷ
11

ＡＷ
12

ＡＷ
13

ＡＷ
14

ＡＷ
15

ＡＤ
3

ＳＤ
1

ＳＤ
2

ＳＤ
2

ＳＤ
3

ＳＤ
4

ＳＤ
6

ＳＤ
7

ＳＳ
1

ＳＳ
2

施設総合管理所

業務委託名

図　名

図面番号

岩　手　県　企　業　局

11

建具表2

施設総合管理所ほか清掃業務委託

950950 950 950 950

950

90
0



施　設　総　合　管　理　所

岩　手　県　企　業　局

岩洞第一発電所　地下建屋
施設総合管理所ほか清掃業務委託

12
図名

業務委託名

図面番号

廊下15.120m2

廊下35.76m2

階段 6.300m2



岩　手　県　企　業　局

施　設　総　合　管　理　所
業務委託名 施設総合管理所ほか清掃業務委託
図名 岩洞第一発電所　発電所地下1

図面番号 13

清掃面積 242.65㎡



岩　手　県　企　業　局

施　設　総　合　管　理　所
業務委託名 施設総合管理所ほか清掃業務委託
図名 岩洞第一発電所　発電所地下2

図面番号 14

廊下



表面洗浄（階段）

表面洗浄樹脂ワックス仕上げ

２Ｆ

施設総合管理所ほか清掃業務委託

施 設 総 合 管 理 所

業務委託名
図面

図面番号

岩 手 県 企 業 局

岩洞第二発電所 2階平面図
15



表面洗浄（階段）

表面洗浄樹脂ワックス仕上げ

１Ｆ

施設総合管理所ほか清掃業務委託

施 設 総 合 管 理 所

業務委託名
図面

図面番号

岩 手 県 企 業 局

岩洞第二発電所 1階平面図
16



柱

表面洗浄（廊下）

表面洗浄（階段）

Ｂ１Ｆ

施設総合管理所ほか清掃業務委託

施 設 総 合 管 理 所

業務委託名

図面
図面番号

岩 手 県 企 業 局

岩洞第二発電所 地下1階平面図
17



施 設 総 合 管 理 所

業務委託名 施設総合管理所ほか清掃業務委託

図  名 岩洞第二発電所 屋外トイレ

図面番号 18

岩 手 県 企 業 局

2
,7
70

2
,6
00

北立面図 1/25 西立面図 1/25

2,150 1,450

GL GL

目隠し壁目隠し壁

既存トイレ

75
1,
45
0

7575

7
5

1
,6
60

配置兼平面図 1/25

2,150

既存フェンス

1
,4
50

840

1,075 1,075

2,150

目隠し壁
H=2.0m　L=6.0m

目隠し壁
H=2.0m　L=1.0m

目隠し壁
H=2.0m　L=2.0m

増設トイレ

形  態
寸  法

形  式
材  種

位 置

形  態
寸  法

形  式
材  種

位 置
符号(数量)

符号(数量)

硝  子
錠･丁番

網入りガラス t=6.8mm

備考・その他

硝  子
錠･丁番

備考・その他

屋外トイレ

屋外トイレ

新設

横滑りアルミサッシ窓
アルミ

附属金物一式

附属金物一式

405

37
0

1,
33
0

700

1,
90
0

網入りガラス t=6.8mm

700

形  態
寸  法

形  式
材  種

位 置
符号(数量)

硝  子
錠･丁番

備考・その他

屋外トイレ
TB－001

1,
90
0

65
0

001

001

TB

キープラン

建具表 1/50

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ
収納

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ

AW－001(2箇所)

AW

AD－001

片開き框戸
アルミ

トイレブース
ポリエステル樹脂化粧合板

エッジ・巾木・笠木SUS

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し補修
EP塗装

化粧鏡

001

AW

1
,0
80

FL

FL

撥水材塗布
ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放し仕上

61
0

1
,1
90

付加しﾓﾙﾀﾙ t=15

001
AD

棚

新設

FL
Ｂ’

Ｂ

Ａ’Ａ

表面洗浄（便所）



表面洗浄樹脂ワックス仕上

表面洗浄（便所）

表面洗浄（階段）

表面洗浄（廊下）

四十四田発電所　１階平面図
図面番号 19
図名

岩　手　県　企　業　局

施　設　総　合　管　理　所
業務委託名 施設総合管理所ほか清掃業務委託



施設総合管理所ほか清掃業務委託
図名 四十四田発電所　地下１階平面図

施　設　総　合　管　理　所
業務委託名

図面番号 20
岩　手　県　企　業　局

表面洗浄（階段）

表面洗浄（廊下）



岩　手　県　企　業　局

業務委託名 施設総合管理所ほか清掃業務委託
図名 四十四田発電所　地下2階平面図

図面番号 21

施　設　総　合　管　理　所

表面洗浄（階段）

表面洗浄（廊下）



施　設　総　合　管　理　所

岩　手　県　企　業　局

業務委託名 施設総合管理所ほか清掃業務委託
図名 四十四田発電所　建屋姿図

図面番号 22

ガラス清掃（はめ込み窓）

ガラス清掃（開き窓）



岩　手　県　企　業　局

施　設　総　合　管　理　所
業務委託名 施設総合管理所ほか清掃業務委託
図名 御所発電所　1階平面図

図面番号 23



岩　手　県　企　業　局

施　設　総　合　管　理　所
業務委託名

図面番号 24
図名 御所発電所　2階平面図

施設総合管理所ほか清掃業務委託



岩　手　県　企　業　局

施　設　総　合　管　理　所
業務委託名 施設総合管理所ほか清掃業務委託
図名 御所発電所　3階平面図

図面番号 25

表面洗浄樹脂ワックス仕上

表面洗浄（便所）

表面洗浄（階段）



図面番号 26
岩　手　県　企　業　局

施　設　総　合　管　理　所
業務委託名 施設総合管理所ほか清掃業務委託
図名 北ノ又発電所　平面図



施設総合管理所ほか清掃業務委託
図名

岩　手　県　企　業　局

施　設　総　合　管　理　所
業務委託名

北ノ又第二発電所　1階平面図
図面番号 27



図面番号 28
岩　手　県　企　業　局

図名 北ノ又第二発電所　２階・屋根平面図

施　設　総　合　管　理　所
業務委託名 施設総合管理所ほか清掃業務委託



　１　階　平　面　図　

24,000

7,400 10,800 5,800
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配電盤室
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W C ( W )

入

汚

浸透桝

施　設　総　合　管　理　所

業務委託名

図名

図面番号

施設総合管理所ほか清掃業務委託

松川発電所　１階平面図

２２

岩　手　県　企　業　局

表面洗浄樹脂ワックス仕上げ

表面洗浄（廊下）

表面洗浄（便所）

２９



図面番号 30
岩　手　県　企　業　局

業務委託名 施設総合管理所ほか清掃業務委託
図名 柏台発電所　平面図

施　設　総　合　管　理　所
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43,000

26,000 17,000

3,00023,000
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3,00014,000

7,900
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,
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動力盤

No.1-1
DC-MCCB盤

No.1-2
DC-MCCB盤

No.2-1
DC-MCCB盤

No.2-2
DC-MCCB盤

No.3-1
DC-MCCB盤

No.3-2
DC-MCCB盤

No.4-1
DC-MCCB盤

No.4-2
DC-MCCB盤

No.5-1
DC-MCCB盤

No.5-2
DC-MCCB盤

No.6-1
DC-MCCB盤

No.6-2
DC-MCCB盤

No.7-1
DC-MCCB盤

No.7-2
DC-MCCB盤

No.8-1
DC-MCCB盤

No.8-2
DC-MCCB盤

No.9-1
DC-MCCB盤

No.9-2
DC-MCCB盤

No.10-1
DC-MCCB盤

No.10-2
DC-MCCB盤

表面洗浄樹脂ワックス仕上げ

表面洗浄（廊下）

表面洗浄（便所） ㎡

㎡

㎡

3.50

38.83

609.11

監視室

書庫

制御室

INV室

蓄電池室

通路（監視室側）

倉庫

湯沸室

通路（倉庫側）

便所

風除室（２） 風除室（１）

施設総合管理所

業務委託名

図　名

図面番号

岩　手　県　企　業　局

施設総合管理所ほか清掃業務委託

高森高原風力発電所

31

変電所　平面図

No.1-1 No.1-2 No.2-1 No.2-2 No.3-1 No.3-2 No.4-1 No.4-2 No.5-1 No.5-2

No.6-1 No.6-2 No.7-1 No.7-2 No.8-1 No.8-2 No.9-1 No.9-2 No.10-1 No.10-2

鉛蓄電池
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変圧器

蓄電2
変圧器
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変圧器
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変圧器
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変圧器
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正面 蓄電装置受電盤
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蓄電システム     
制御装置盤
(ＲＦＣ盤)

SCADA
計量器盤

CDT/TTR盤

風車RTU
通信盤



X4

Y1

1,
37
5

49
4

80
0

81

A

D
展開
方向

C

B

開
口
部
補
強
,庇
受
け
位
置

外
壁
J
間
柱
位
置

175 40

290

350

2,800

Y2

5,500

X1

2,700 1,300

5,500

3,9401,2603003,700

5,000

X3X2

Y2

X4

16,000

外壁J間柱位置

外
壁
J
間
柱
位
置

2,
00
0

配線ﾋﾟｯﾄ
W250H200　蓋付

4,
00
0

配線ﾋﾟｯﾄ
W250H200　蓋無

1,
97
5

29
0

2,
00
0

3,
50
0

5,
23
5

2,
96
0

4,
00
0

5,
53
5

8,
97
5

46
0

搬入口
W2,800
H3,5003,

40
0

3,
03
0

4,
00
0

2,
80
0

FL-150
～140

93.5700
1,250

456.5
1,500 1,588

見切り：杉集成材25×130CL

1,350

12
,0
00

1,000

配線ﾋﾟｯﾄ
W250H200　蓋付

7,
00
0

200

2,
00
0

内部階段

51

UP

10 14

FL±06.05㎡倉庫
2151,600

風除室
FL-50床排水

1,285

1,
52
6ｽﾍﾟｰｽ

給湯
前室

60
0

男子
WC

600

女子WC

外部階段

UP

FL-150
～140

1,
60
0

開口部補強,庇受け位置

外壁J間柱位置

開口部位置

2,500

1,040595

715

2,800

800 1,085

946

111

1,110

1,850

850

2,700

1,809

1,150 1,500

1,300

1,939

2,9002,600

5,500

4,400200

5,000

16,000

3,700

階段受け柱

74
0

X2X1 X3

1,8951,560

3,940

1,350 2,000

5,500

2,150

1,260

485

300

400

Y1

4,
00
0

配線ﾋﾟｯﾄ
W300H200　蓋付

20
03
00

配線ﾋﾟｯﾄ
W300H200　蓋付

※

64
0

10
8.
5

80
0

74
1.
5

1,
03
6.
5

51
3.
5

3,
36
5

2,
00
0

1,
37
5

1,
65
0

12
,0
00

1 , 3 0 0

900

1 3 , 2 0 0

9 0 0

風車 風車用
連絡盤
（西)

風車用
連絡盤
（東)

LBS盤
母線盤

720

2 04 0 180 0 18 00 1 80 0 1 80 0 2 24 0

1 1480

3.1ｔ

圧器盤
所内変

3.4ｔ
VT盤
3.1ｔ

1
,
7
7
9

0 . 7 5ｔ

装置盤

直流電源

1
0
0
0

3
7
5

2 5 0 6 0 0

2 5 0

1 9 8 0 3 9 5 5 7 5

9 7 0

4
2
5

2
5
0

4
6
0

6
0
0

1
9
0

2
3
3
5

2 5 0

1 0 0 0 1 1 4 8 0

3
5
0
0

3
3
1
0

1
9
0

6
1
5

3.8ｔ 3.4ｔ

4.5ｔ

N

通信盤

開閉所

表面洗浄樹脂ワックス仕上げ

表面洗浄（廊下）

表面洗浄（階段）　※

表面洗浄（便所）

階段の下は表面洗浄樹脂ワックス仕上げとすること

㎡

㎡

㎡

㎡

3.91

－

8.62

128.56

※開閉所2階平面図に合算して記載する

施設総合管理所

業務委託名

図　名

図面番号

岩　手　県　企　業　局

施設総合管理所ほか清掃業務委託

開閉所1階　平面図
高森高原風力発電所

32
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VT・CT

AVR 出力盤

CENTRAL MASTER

SLAVE 2
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A8

SLAVE 3

SLAVE 4

GOV 出力盤

所内盤

発電機遮断器盤

単独運転検出装置盤

変圧器励磁突入電流制御盤

送電遮断器盤

直流電源装置盤

T1 タイトランス 2400kVA

1

2

3

三相交流同期発電機

水車

入口弁

4 超音波流量計

5 バイパス弁

地下1階設置

地下1階設置

地下1階設置

地下1階設置

地下1階設置

地下1階設置

地下1階設置

地下1階設置

発電所構造図(1/7)
S=1:100
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制御
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ケーブル配線概要図S=1/100
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機　器　名　称 備　　考番号 機　器　名　称 備　　考番号
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UP

ポンプピット

発電所構造図(2/7)
S=1:100

EL 227.500

グレーチング蓋

水圧管路マンホール
φ450

ダイヤル温度計
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