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仙人発電所・和賀川発電所

図番

仙人発電所　取水口

　　　　　　　　　　　　　　　

岩手県企業局・東北自然エネルギー(株)

取水口設備一般図
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※A3サイズ(297mm×420mm)出力時の縮尺は表記の1/2とする。
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岩手県企業局・東北自然エネルギー(株)

取水口　底部図面
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※A3サイズ(297mm×420mm)出力時の縮尺は表記の1/2とする。
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岩手県企業局・東北自然エネルギー(株)

取水口制水門扉一般図
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※A3サイズ(297mm×420mm)出力時の縮尺は表記の1/2とする。
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岩手県企業局・東北自然エネルギー(株)

取水口制水門扉20KW
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※A3サイズ(297mm×420mm)出力時の縮尺は表記の1/2とする。




